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erfüllen die Anforderungen der  
DIN VDE 0100-420:2022-06

40

Die Norm DIN VDE 0100-420 gibt Vorgaben, Maßnahmen 
zum Schutz vor thermischen Auswirkungen von Fehlerli-
chtbögen zu ergreifen. Speziell im Abschnitt 421.7 wird der 
Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) 
beschrieben. Im Kern geht es darum, Brände zu verhindern, 
die durch Fehler lichtbögen ausgelöst werden können. 

Dieser Schutz lässt sich mit sogenannten Brandschutz-
schaltern erzielen. In der Produktnorm (DIN EN 62606) und 
den Installationsnormen spricht man von Fehlerlichtbo-
gen-Schutzeinrichtung oder auch kurz AFDD (engl. Arc Fault 
Detection Device).

Die Anwendungsbereiche:
Der Geltungsber eich der 
DIN VDE 0100-420:2022-06  
erstreckt sich ausschließ-
lich auf Neuanlagen 
be ziehungsweise auf die 
Erweite rung oder Änderung 
von Bestandsanlagen. Das 
heißt, Altanlagen müssen  
nicht zwingend durch 
Brand schutzschalter der 
neuen Normenlage ange-
passt werden. 

Der Einsatz von AFDDs 
wurde in Absatz 421.7  
neu geregelt: Die spezi-
fischen verpflichtenden 
Anwendungen des AFDDs 
sind nicht mehr existent.

Es wird empfohlen, beson-
dere Maßnahmen zum 
Schutz gegen die Aus-
wirkungen von Fehler licht-
bögen (thermische Aus-
wirkungen) bei besonderen 
Risiken zu treffen. Um diese  
besonderen Risiken zu  
erkennen, ist in der Pla-
nungs phase eine Risiko- 
und Sicherheitsbewertung 
durchzuführen und das 
Ergebnis zu dokumentieren. 
Abhängig vom Ergebnis der 
Risiko- und Sicherheitsbe-
wertung können drei mög-
liche Maßnahmen getroffen 
werden:

1)  bauliche Maßnahmen 
(erd- und kurz schluss-
sichere Verlegung, z. B. 
Einzelader im Beton)

2)  organisatorische 
Maßnahmen (z. B. Auf-
sichtsperson im Museum)

3)  anlagentechnische  
Maß nahmen

Der AFDD stellt eine anla-
gentechnische Maßnahme 
dar. Durch den Einsatz von 
AFDDs als anlagentech-
nische Maßnahme werden 
besondere Risiken durch 
thermische Auswirkungen 
von Fehlerlichtbögen  
reduziert. 

Die geforderte Risiko- und 
Sicherheitsbewertung 
kann stark vereinfacht 
werden, wenn AFDDs  
zum Einsatz kommen.  
In jedem Fall sind die ge-
troffene Entscheidung und 
Maßnahme zum Einsatz 
von AFDDs schriftlich 
zu dokumentieren. Dies 
obliegt entsprechend dem 
Errichter bzw. Planer der 
elektrischen Anlage.

AFDD  
Brandschutz- 
schalter
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Die Risiko- und Sicherheits-
bewertung ist min destens 
für die folgenden Bereiche 
durchzuführen:
-  Räumlichkeiten mit 

Schlafgelegenheit  
(Massivbau und Fertig-
haus auch mit Feuer-
widerstandsklasse F30) 
Räumlichkeiten sind 
nach allen Seiten abge-
schlossene Raumgebilde. 
Beispiele: Schlafzimmer, 
Schlaf räume, Gästezim-
mer, Hotelzimmer.

-  feuergefährdete  
Betriebsstätten (nach 
Musterbauordnung - 
MBO)  
 

Bauliche Anlagen, deren 
Nutzung durch Umgang 
mit oder Lage rung von 
Stoffen mit Explosions- 
oder erhöhter Brandgefahr 
verbunden ist. Darunter 
fallen Orte, in denen 
leicht entzünd liche Stoffe 
gelagert oder verarbeitet 
werden, wie Scheunen, 
Papier fabriken, Drucke-
reien, Schreinereien, 
Sägewerke. Leicht ent-
zündlich sind brennbare 
Stoffe, die der Flamme 
eines Streichholzes 10 s 
lang ausgesetzt waren und 
nach der Ent fernung der 
Zündquelle weiterbrennen 
oder weiterglimmen. 

-  Räume oder Orte aus 
Bauteilen mit brennbaren 
Baustoffen, wenn diese 
einen geringeren Feuer-
widerstand als feuerhem-
mend aufweisen 
Dies betrifft Gebäude 
und Räume, die nicht 
mindestens die Feuer-
widerstandsklasse F30 
einhalten. Diese muss vom 
Gebäudeerrichter so auch 
dokumentiert sein.

-  Räume oder Orte mit Ge - 
 fährdungen für unersetz-
bare Güter wie Museen, 
Galerien, Nationaldenk-
mälern

 Medizinisch genutzte  
Bereiche nach Abschnitt 
710.1 der DIN VDE  
0100-710 fallen nicht in den 
Anwendungsbereich der 
DIN VDE 0100-420. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus dem Leitfaden zur 
Risikobewertung des ZVEH:
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Entscheidungshilfe zur Anwendung einer  
Risiko- und Sicherheitsbewertung nach  
DIN VDE 0100-420:2019-10 gemäß Abschnitt 421.7

Ermittlung der Gebäudeart und -nutzung

Sind diese Räume oder Orte im Gebäude vorhanden?

Einsatz von einer anlagentechnischen Maßnahme mit Fehlerlichtbogen-
Schutzeinrichtung (AFDD) vorgesehen?

Dokumentationen ** Für die betroffenen Räume oder Orte ist eine 

Risiko- und Sicherheitsbewertung spezifisch für 

das Einzelobjekt unter Berücksichtigung baulicher, 

anlagentechnischer und organisatorischer Maßnahmen 

zu erstellen und zu dokumentieren ** 

Keine weiteren Maßnahmen nach 
Abschnitt  421.7 *

NEIN

NEIN

JA

JA

Bewertung der Räume und Nutzung
Räumlichkeiten mit Schlafgelegenheiten

Räume oder Orte mit besonderem Brandrisiko

Räume oder Orte aus Bauteilen mit brennbaren Baustoffen, 

wenn diese einen geringeren Feuerwiderstand als 

feuerhemmend aufweisen

Räume oder Orte mit Gefährdungen für unersetzbare Güter

Vereinfachte Risiko- und Sicherheitsbewertung 
aufgrund der Anwendung der 

anlagentechnischen Maßnahme*
Vorschlag zur Dokumentation:

Besondere Risiken wurden erkannt. 

Zur Risikominimierung und Erreichung eines allgemein 

akzeptierten Risikos wurde in die betroffenen End-

stromkreise eine Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung 

(AFDD) als anlagentechnische Maßnahme eingebaut.

Eine detaillierte Risiko- und Sicherheitsbewertung*
ist für das Einzelobjekt unter Berücksichtigung baulicher, 

organisatorischer und anderer anlagentechnischer Maßnahmen 

zu erstellen und zu dokumentieren. 

Dafür kann auf die in der DIN EN 31010:2010-11; VDE 0050-

1:2010-11 Risikomanagement – Verfahren zur Risikobeurteilung 

(IEC/ISO 31010:2009) aufgezeigten Methoden zurückgegriffen 

werden. Ein mögliches Umsetzungsbeispiel ist aus der 

internationalen Normung die “Fires Risk Assessment Matrix” *** 

von IEC/TC64. Ein anwendungsgerechtes Beispiel einer Risiko- 

und Sicherheitsbewertung ist auf den Seiten des ZVEH unter der 

Rubrik „Märkte & Themen“ bei www.zveh.de (Link: https://www.

zveh.de/maerkte-themen/technik-und-normung.html) verfügbar.  

Keine besonderen Risiken erkennbar, 

keine weiteren Maßnahmen*

Ggf. anlagentechnische, organisatorische 

und bauliche Maßnahmen erforderlich*

* Die weiteren Abschnitte dieser Norm sind zu berücksichtigen.

** Die erstellte Risiko- und Sicherheitsbewertung ist der Gesamtdokumentation des 

Gebäudes hinzuzufügen.

*** https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:227:3591800402927::::FSP_ORG_ID,FSP_ 

LANG_ID:1249,25 Quelle: ZVEH
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Für die Entstehung von 
Fehlerlichtbögen kommt 
eine ganze Reihe von Ursa-
chen in Betracht. Auslöser 
sind schadhafte Leitungen, 
Isolationsfehler oder lose 
Kontaktstellen, die durch 
mechanische beziehungs-
weise thermische Belastun-
gen, Alterung oder Ver-
schmutzungen auftreten  
können. 
Typische Fälle sind ange-
bohrte Leitungen, unzu-
lässige Biege radien von 
Leitungen, Vibrationen, 
durch Möbel unachtsam 
abgeklemmte Kabel oder 
auch Nagetierverbisse, 
die im schlimmsten Fall 
brandauslösend sein kön-
nen (siehe Abb. 1). Hierbei 
werden generell serielle 
und parallele Schadstellen 
unterschieden.
Serielle Lichtbögen ent-
stehen, wenn ein defekter 
Leiter oder eine lose Kon-
taktstelle in Reihe mit dem 
Verbraucher im Stromkreis 
liegt (siehe Abb. 2).

Abbildung 2 

Überschreitet die Sinuswelle 
der Wechselspannung aus 
dem Nulldurchgang kom-
mend den Schwellwert  
(s. Punkt A in Abb. 3), ab 
dem sich der Lichtbo-
gen über die Fehlerstelle 
entzündet, fließt der Strom 
darüber. Da dieser durch 
den Widerstand der Last 
begrenzt ist, erwärmt sich in 
der Folge die Fehlerstelle. 

Dieser Vorgang wiederholt 
sich bei jeder Halbwelle 
der Netzspannung (siehe 
Punkt B in Abb. 3). LS- und 
FI-Schutzschalter kön-
nen solche Fehler nicht 
erkennen und schalten 
daher auch nicht ab. 
Brandschutzschalter hin-
gegen detektieren diesen 
Verlauf der Sinuswellen von 
Strom und Spannung und 
schalten den Stromkreis 
über das angeschlosse-
ne Schutzgerät ab. Die 
Abschaltzeit ist abhängig 
von der Höhe des Be-
triebsstroms.

Parallele Fehlerlichtbögen 
können zwischen Außen-
leiter und Neutralleiter  
sowie zwischen Außenleiter 
und Schutzleiter auftreten.  
Der Fehlerlichtbogen 
entsteht hier also durch 
einen Überschlag zwischen 
zwei Leitern. Die Höhe des 
Fehlerstroms wird dabei 
nur durch die Impedanzen 
im Stromkreis und in der 
Fehlerstelle selbst begrenzt 
(siehe Abb. 4). 
 

Abbildung 4 

Je nach Fehlerstromhöhe 
schaltet auch ein LS-Schal-
ter bei Überschlag zwischen 
Außenleiter und Neutralleiter 
ab. 

Liegt der Fehlerstrom aller-
dings unterhalb des Aus-
lösestroms des LS-Schal-
ters, schaltet dieser nicht 
ab. Da Brandschutzschalter 
wie oben beschrieben 
be reits charakteristische 
Strom- und Spannungsver-
läufe ab einem Stromwert 
von 2,5 A erkennen, bieten 
diese auch bei solch  
einem Fehlerfall Schutz.

Parallele Fehlerlichtbö-
gen zwischen Außenleiter 
und Schutzleiter werden 
neben AFDDs auch von 
FI-Schutzschaltern er-
kannt, die damit auch einen 
zuverlässigen Brandschutz 
bieten. 

Die unten stehende Tabelle 
zeigt die Wirkfelder von 
Schutzgeräten nach  
Fehlerposition und -art 
(siehe Abb. 5).

Abbildung 3

Strom über Fehlerstelle
Netzspannung
Lichtbogenspannung

Zeit (s) 0,005 0,01 0,015 0,02

Punkt A
Punkt B

B C D

0,1
0,001

0,01

0,1

1

10
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1.000
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Zeit (s)

Vielfaches des 
Bemessungsstroms

Anzahl von 
Halbwellen

AFDD-Schutz seriell

AFDD-Schutz 
parallel

100

10

1

1 10 100

Kabelknick/-bruch Kabelverschleiß 
durch häufigen 
Gebrauch

Kabelschaden 
durch Bohrung/ 
Nagel

Fehlerhafte  
Abisolierung

Unzulässige  
Biegeradien

Lose  
Klemmstellen

Schlechte  
Kontaktierung

Kleintierverbiss

Abbildung 1

Brandschutzschalter bieten seriellen  
und parallelen Fehlerlicht bogenschutz

Abbildung 5

Schutzfunktion 
zwischen

Kurzschluss Überlast Differenz- 
strom

Serieller  
Lichtbogen

Paralleler  
Lichtbogen

L – L

LS
FI/LS
SLS

L – N AFDD

L – PE FI/LS
FI

FI/LS
FI, AFDD
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01 Isolationsprüfung  
nach DIN EN 61439
Die Prüfspannung wird an 
den Einspeiseklemmen der 
NS-Schaltergerätekombina-
tion angelegt:
-  Bei Prüfspannungen  

≤ 400 V muss der AFDD 
ausgeschaltet sein.

-  Bei Prüfspannungen  
> 400 V muss der AFDD 
abgeklemmt werden  
(DIN EN 61439  
Teil 2 und Teil 3).

02 Isolationsprüfung  
beim E-Check
Ist es aus praktischen 
Gründen nicht sinnvoll, 
elektrische Betriebsmittel 
abzuklemmen, kann die 
Messgleichspannung für 
den Stromkreis auf 250 V 
herabgesetzt werden.  
Der Isolationswiderstand 
muss aber mind. 1 MΩ 
betragen (gemäß DIN VDE 
0100-600).

03 Schleifen - 
impedanz-Messung
LS-AFDD: Wird eine 
Schleifen impedanz-
Messung nach DIN VDE 
0100-600 an einem Ab-
gangsstromkreis mit AFDD 
durchgeführt, darf der 
hervorgerufene Differenz-
strom 300 mA nicht über-
schreiten. 
FI/LS-AFDD: Die Schleifen-
impedanz-Messung kann 
wie bei einem normalen FI/
LS durchgeführt werden.

04 Funktionsprüfung
Im Gegensatz zum FI- 
Schalter muss beim 
AFDD keine regelmäßige 
Funktions prüfung durch-
geführt werden, da der 
integrierte Mikroprozessor 
zyklisch einen Selbsttest 
durchführt. Das ist eine An-
forderung der Produktnorm.

Kombination aus  
LS-Schalter und FI/LS-Schalter mit AFDD

Weitere Varianten und weitergehende Informationen zum Thema Brandschutzschalter   
finden Sie unter hager.de oder in der Mediathek-App unter hager.de/mediathek.

Abschalt-
vermögen

Auslöse-
charakteristik 6 A 13 A 20 A10 A 16 A 25 A

6 kA
quickconnect

10 kA
Schraub klemmen

ARx*
906D

ARx*
506D

ARx*
956D

ARx* 
556D

ARx*
913D

ARx*
513D

ARx*
963D

ARx*
563D

ARx*
920D

ARx*
520D

ARx*
970D

ARx*
570D

ARx*
910D

ARx*
510D

ARx*
960D

ARx*
560D

ARx*
916D

ARx*
516D

ARx*
966D

ARx*
566D

ARx*
925D

ARx*
525D

ARx*
975D

ARx*
575D

C

C

B

B

Nennstrom

x* C: LS-AFDD oder F: FI/LS-AFDD (6 kA nur bis 20 A)

Wichtig für Ihre tägliche Arbeit

ARC516D ARC916D ARF516D ARF916D
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